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  1פרק 

  

  הקדמה

 לעבודה מידע שיסייעכ המוסד לבטיחות ולגיהות על ידי מרכז המידע של חוברת זו מוצאת

ים ועובדיהם המבצעים עבודות נהקבל,  של החברות השונותבטוחה של אנשי תחזוקה

  .תחזוקה בתחנות ובמתקני דלק

עבודות . ציוד הנדרשת לתפעול תקין של ה חלק מהעבודה השוטפתתעבודות תחזוקה מהוו

 בבתי מלאכה או הןו ,וגרושדועבודה באתר לתיקון וטיפול בציוד  הן תחזוקה כוללותה

  .ציוד לדלק/קני באזור מת שונותביצוע עבודות

  

, לבצע את עבודתם בצורה בטוחה וחוקיתשיוכלו   על מנת לעובדי התחזוקהמידע זה יסייע

  .ל"סוג הנה מכל סוג בעת בצוע עבודות מ או אירועיםמניעת תקלותלו

 דרכי עבודה ,חוות דלק גדולות בהם נדרשים המלצותב ום מתרכז במסופיהמידע אינו

  .דפים אלהמעבר למוזכר ב,  נוספותתוושיט

  

  

  2פרק 

  מטרה

 הדלק ואת אמצעי המנע ההכרחיים  במוצריהסיכונים הטבועים את היר להבמידע זה מיועד

 יהיו שהאנשים העובדיםכך  , בהם הם נמצאיםהנדרשים בעבודות בציוד ובאזורים

 העשויים להיות מושפעים , לאחרים ולסביבה,להם,בעצמם את הסיכונים להעריך מסוגלים 

  .לומעבודות א

או ,  הטבעית השוטפת של האתרילות תוך כדי הפע המבוצעותעבודותל מיועדותההמלצות 

  .העלולות להשפיע על הפעילות השוטפתו, חלקו

או , במערכות החשמל,  לגרום להפרעות במרקם האתריםהעבודות ואמצעי המנע עשוי

הנדסה ודות  לכלול עבעשויות  העבודות. ובשרות שהאתר נותן,צנרת ומשאבות, במיכלים

  . חפירות בתחומי האתרכולל, אזרחית מכל סוג

מחייב , ותוך כדי עבודתו השוטפת במלואה או בחלקה,בצוע עבודות בתוך אתר פעיל 

האנשים ,  ודורש הערכה של ההשפעות על העובדים מיוחדת והתארגנותהתייחסות

  .ואמצעי זהירות מיוחדים להגנה, והסביבה
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  3פרק 

  סקר סיכונים/הערכת

 עבורסקר סיכונים /איזור ציוד ומתקני דלק מחייב ביצוע הערכת/ביצוע עבודה באתר

  .העבודה שיש לבצע

 חיפוש וקבלת אינפורמציה  כולל,ערכה תתבצע תוך כדי שימוש באינפורמציה ידועההה

ים נוספים היכולים רמוגו,  למקוםשיונות והיתריםי ר,ממתאם העבודה ,ממפעילי האתר

  .לספק אינפורמציה

  .או במתקן דלק ועל ציוד לדלק/חובה זאת מוטלת כל הזמן על כל אחד האמור לבצע עבודה באתר ו

לאמוד את כל הסיכונים ו ,במסגרת החוק והתקנות, קיימת חובה לעבודה בבטיחות

  .כדי להימנע מתאונות ותקלות בעת ביצוע עבודות מסוג כזה ובאתר כזה,זאת  ;נייםוההגי

  .חברה/וע העבודה באתר במסגרת נהלי הבטיחות של הארגוןיש למסד את תהליך ביצ

  

  4פרק 

   הדגשים עיקריים– סיכונים אופייניים ממוצרי דלק

  :כללי. א

  .ומזוט, נפט, סולר, בנזין: הנםדלק העיקריים ה מוצרי

המייצרת אדים דליקים אפילו בטמפרטורה מאוד ,  הינו נוזל בעל נדיפות גבוההבנזין

  .לא משתמשים בו בצורה נכונהומסוכן באם , נמוכה

  .ובלתי נראים) צבע(אדי הבנזין הם ללא גוון 

 וכאשר הינו מעורבב עם אוויר בטווחי ריכוז , בכל ריכוז כמעטיש לו ריח שניתן להבחנה

  .יגרום להתפוצצות בנוכחות מקור הצתה/וצתמתאימים הוא י

אם הם . וויר שקטיםאדי הבנזין כבדים מהאוויר ואינם מתפזרים מעצמם בתנאי מזג א

  .בורות ניקוז וכדומה, חפירות, שוחות: כגון, נוכחים הם יצטברו במקומות נמוכים

עם מי , הוא יצוף ויזרום איתם, ולכן אם נשפך בנזין על פני מים, בנזין צף על פני המים

  .לטווח רחוק ממקור השחרור של הבנזיןאפילו נחלים במים ה תמי זרועם,הניקוז

  .נזין ממשיך לשחרר אדיםבמצבים אלה הב

  

 . כאשר הוא מחומם הוא פולט אדים דליקים;יחסית בטמפרטורת הסביבהבטוח  הינו סולר

  .ניים או העוריאין לאפשר מגע של סולר עם הע

אין לשפוך אותו על פני . סולר קל מאשר המים ולכן יצוף עליהם כאשר הוא בא במגע עמםה

  . הקרקע בכל מקרה

  .דומות לאלו של סולר אבל הוא נדיף יותריו  תכונות קרוסין/נפט
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  סיכוני אש והתפוצצות

 /יוצרים אטמוספרה נפיצה, מוצרי דלק המעורבבים עם אוויר בתחומי ריכוז מסויימים

  .דליקה ויוצתו באם קיים מקור הצתה

פתחי , פנים מיכל: כגון, היכן שקיימים אדי דלק להתקיים הדליקה יכול/אטמוספרה נפיצה

 הם ;מערכות ניקוז וחפירות, קולטים , דלק/מפרידי מים, בתי משאבות, שוחות, אדים

  .הזדהמו בדלקיםשאו חומרים אחרים , יכולים להיות על בגדים

  .נוכחות אדי דלק עשויה להתקיים תקופה ארוכה אחרי סילוק הדלק עצמו

אחסנים או מ/ משתמשים וו להכניס מקור הצתה או להתיר קיום מקור הצתה לאזור שבאין

  .מוצרי דלק

  

  סיכוני בריאות

  .מוגדרים כחומרים מסוכנים לבריאות) סולר, נפט, בנזין(אדי דלק 

,  שאיפה של אדי בנזין עלולה לגרום לפגיעה בריאותית חריפה וכרונית;בנזין הינו רעיל

יש להבטיח ; יכולה לגרום למוותאפילוו ,ולה לגרום לאיבוד הכרה ולערפול חושיםעלו

  .הנשמה על ידי חמצן או אוויר נקי לאדם המושפע מאדי הדלק ון אלהבמקרים כג

יש , יש למנוע מגע פיזי עם כל מוצרי הדלק. יש למנוע חשיפה לאדי הבנזין היכן שרק ניתן

  .פלסטי על הידיים כאשר מתעסקים בדלקחומר להרכיב כפפות מ

  .כאשר דלק בא במגע עם העור יש לרחוץ מיידית במים נקיים

  .יר מגע של דלק בעינייםאין להת

, במנוחהק את האדם יהחזל  יש ,גרום להקאהל אין , שותים דלק/אם בטעות בולעים

  .ן בדחיפות עזרה רפואיתיהזמלו

  

  סיכוני חשמל סטטי

מטעני חשמל סטטי באזורים . שינוע מוצרי דלק גורם להיווצרות מטעני חשמל סטטי

סיכון זה ניתן למניעה . צות של אדי דלק ולהתפוצהמסוכנים עלולים לגרום להצת/מסווגים

אמצעי מנע . או כלי הקיבול שבעבודה, צות הצינורותקאו להקטנה על ידי הארקה טובה של 

  . צנרת זמניות שלאלו חלים גם על התקנות

בגדי עבודה מחומרים סינטטיים עשויים לגרום להיווצרות מטעני חשמל כאשר הם 

דה מבדים המונעים יצירת מטעני חשמל ודי עב יש ללבוש בג.יםכפים או מתחכפשמשת

  . עלולים להימצא אדי דלק בהם ,מסווגים/ באזורים מסוכנים, כגון כותנה,סטטי

  .. קיימת אווירה דליקה נפיצהאין ללבוש או להסיר בגדי עבודה באזור בו
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  סיווג אזורים מסוכנים. ב

 להימצא בסבירות גבוהה םי נפיצה עשויאדי דלק ואווירה) 'א סעיף( לעיל צוייןכפי ש

  . שקיימת בהם נוכחות של אדי דלקמותבמקו

ולכן כל , חייבים להניח שתמיד ימצאו אדי דלק, בבצוע עבודות בתחנת דלק או באתר דלק

  .האזור הנו איזור מוגבל

ציוד היוצר , גפרורים או מצית, אש גלויה, עישון: כגון, אסור שיהיה מקור הצתה באתר

אלא אם האזור הוכרז כנקי מאדים ונמצא בפיקוח , עם פני שטח חמיםניצוצות או ציוד 

  .מתמיד

  

  )הרחבה ראה חלק א של חוברת זאת ל (  לפי השיטה האירופית, סיווג אזורים- הגדרות 

  " אזור מסוכן במיוחד ":"0"אזור 

החלל הפנימי של מכלים ליצור : לדוגמה. בקביעותבאזור זה שוררת אטמוספרה מסוכנת 

ושל צינורות ', ג', ב', של נפט סוג א, והחלל הפנימי של מכליות;  של דלקיםואחסון

חפירות ; ל"מערכות ושוחות ניקוז המשולבות לנ'; ג', ב' המשמשים להעברת נפט סוג א

  .ריכוז זמני של גזים פחמימנים בתחתיתם, מסיבה כלשהי,ושוחות עמוקות שבהן קיים 

  

  " אזור מסוכן" - " 1"אזור 

  :לדוגמה". בתנאי תפעול שגרתייםאטמוספרה מסוכנת "צפויה התהוות של באזור זה 

; ליד פתחי אוורור של מכלים; בקרבת אתרי טעינה ופריקה,בבתי שאיבה של מוצרי נפט 

  . וכדומה;באתרים בהם ממלאים דלק לחביות או לפחים

  

  "אזור רגיש" - " 2"אזור 

כתוצאה , י תפעול בלתי שגרתייםבתנאאטמוספרה מסוכנת "באזור זה צפויה התהוות של 

פיצוץ באטם או ; שבר בציוד בגלל עייפות החומר; תקלה במכשור: כגון" מתקלה טכנית

  .ועוד, תקלה מכנית במשאבה או אטמיה;  או באביזרי צנרת אחרים,בחיבור של צינור

להוציא , )מאצרות(בריכות איסוף של מכלי דלק ): 2אזור סוג (דוגמה לאזורים רגישים 

כל אתר שבו תתכן התהוות מיידית של אטמוספרה ; שוחות ופתחי ניקוז שבתוכם, עלותת

  .מסוכנת בהיקף מוגבל ושקיימים בו תנאים המבטיחים את פיזורם המהיר של ריכוזי הגזים
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  - גודל האזורים תלוי ב /שטח

  .אוורור האזור  - 

  ).לדוגמה(מכלים / תכנון הציוד   - 

  .גזים/ מקור שחרור האדים   - 

  .נקודת ההבזקה  - 

  .צפיפות האדים  - 

  

  

  . הייחודים בהתאם לתנאי המקוםנקבעים,ממדי ומיקום האזורים המסווגים

 ניתן להעזר בהגדרת .לפני ביצוע כל עבודה יש להגדיר את ממדי האזורים המסווגים

  האזורים המסווגים

:  של גזים ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות-  10 חלק 60079' ישראלי מסהתקן ב

  . מגדיר את אזורי הסיכון-  מיון אזורים מסוכנים

 ,עלולים להשתנות ממדי האזורים המסווגים או שינוי סיווג האזוריםבעת ביצוע עבודה 

 י לגרום לשינויי סיווגההעבודה בעצמה עלולשאו ,כתוצאה מהשתנות התנאים בשטח 

, לכן. יהפך לאזורים מסוכניםהוכרזו כאזורים לא מסוכנים עלולים להש אזורים ;האזורים

 האזורים עדיין לפני ביצוע כל עבודה העלולה להיות מקור הצתה יש לבדוק באם סיווג

  .בתוקף

  .חוברתשל ה' זאת בחלק א ניתן לראות - ם יממדי אזורי סיכון אופייני

  

  5פרק 

  התארגנות לעבודה

  כללי

 מחייב ,מסוכניםטבעה של העבודה במתקני דלק הכרוכה בטיפול בציוד ובחומרים 

  .התארגנות ולימוד תנאי העבודה בשטח מראש

  :ההתארגנות לעבודה והמיומנות חייבת לכלול את הנושאים להלן

  כישורי העובדים

, אתר דלק/נותח האמורים לבצע עבודות בתחום ת, ועובדיו חיצוניאו קבלן, עובדיםה צוות

 את כל הסכנות בבצוע עבודות סיון מוכח באיכות ובבטיחות ולהכיריחייבים להיות בעלי נ

  .מהסוג הזה

את כל המטלות ועליהם להכיר העובדים חייבים להיות מיומנים ומוכשרים לעבודה 

  .הנדרשות לעבודה בטיחותית ומקצועית
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  מדיניות הבטיחות
  : את הנושאים הבאיםחייבת לכלולמדיניות הבטיחות 

  .הכשרה מקצועית של העובדים  - 

  .עובדים של היתהכשרה בטיחות  - 
  .פעולות בחרום/התנהגות   - 

   בטיחות- נוהלי התנהגות בעבודה /הנחיות  - 

  בתקנות העבודהבחוקי ו בהתאם לשינויים - התאמת נוהלי עבודה   - 
    שנרכש בהתאם לניסיון- התאמת נוהלי עבודה   - 

  .ןהוצאת מסקנות ויישומ - חקירת אירועים   - 

  
  דרישות כלליות לעבודה

 נושאי הבטיחות במגוון מחייבת מיומנות מקצועית והכרתלק  באתר דותיתחיעבודה בט

  .העבודות העשויות להתבצע באתר דלק
  :מיגון הנושאים צריך לכלול 

  .הכרת חוקי התכנון והבניה  .א

  .קידוח, חיתוך באש, ריתוך:  כגון,עבודות חמות  .ב
  .ניטול ידני של ציוד וחומרים  .ג

  .חפירות ועבודות עפר  .ד

  .ות בעבודות חשמלתקנות הבטיח  .ה
  .עבודה בחלל מוקף  .ו

  .תפעול טרקטורים וכלי עבודה מכנים  .ז

  .מנופים/תפעול של ציוד הרמה  .ח
  .עבודה בגובה  .ט

  .עבודה על גגות  .י

  .נוי ושינוע חומרים מסוכנים לאתרים מאושריםיפ  .יא
  .עבודה באסבסט  .יב

  .עבודה באבק מזיק  .יג

  .עבודות הריסה  .יד
  .אש- כבוי  .טו

  .עזרה ראשונה .זט
  

  .לעבודה  המיועדים -  מיון סוגי האתרים

 אמת ייעודית צוות עובדים המתארגן לעבודה באתרי דלק חייב לבצע הערכת סיכונים מות

  : קיימות מספר אפשרויות בסיסיות.לאתר
  . חלקית אואתר הנמצא בפעילות מלאה  .א

  : כאשר,אתר מושבת מפעילות  .ב

  .או אדי דלק/דלק ואתר שנמצאים בו מוצרי   .1  
  .(Gas Free)אתר ללא מוצרי דלק ואדי דלק   .2  

  ).אפילו לבדיקות באתר(שימוש במוצרי דלק בו אתר שטרם אוחסן או נעשה   .ג
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  6פרק 

  מסירת מידע והדרכת עובדים

  כללי

אחת הדרכים היעילות ביותר למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע הנה הכשרת העובדים 

  .וגיהות תעסוקתיתבנושאי בטיחות 

) מסירת מידע והדרכת עובדים(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה "-  נושא זה מעוגן ב ,בארץ

  ".1999 - ט "התשנ

  

  דרישות התקנות

  :"המחזיק במקום העבודה"על ילות טכוללות ומהתקנות 

  . באמצעות בעל מקצוע מתאים- קיום הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם   .א

  .א שכל עובד הבין את הסיכונים שלהם הוא חשוףלווד  .ב

נקוט באמצעים כדי לוודא שההדרכה ניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי והם ל  .ג

  .פועלים על פיה

, חומרים, הפעלה ותחזוקה בטוחה של ציוד,מסירת מידע והוראות עדכניות לשימוש   .ד

  .עודייםיושל תהליכי העבודה השונים והי

  

  

  עובדים חדשים

 הדרכה בדבר הסיכונים הנוגעים והתקנות אוסרות העסקת עובדים חדשים שלא קיבל

העובד החדש חייב לקבל תמצית מידע בכתב המפרטת את הסיכונים בעבודה . םלעבודת

או הקיימים במקום העבודה או בכל מקום אחר שבו הוא עלול להיחשף , שבה הוא מועסק

  .להם עקב ביצוע תפקידו

  .דע תהיה לכל המאוחר ביום תחילת עבודתומסירת תמצית המי

  

  הדרכהביצוע ה

ההדרכה למנהלי עבודה ולעובדי . ההדרכה תינתן לעובדים באמצעות בעל מקצוע מתאים

או מוסד או אדם אחר שאישר לכך , המוסד לבטיחות ולגיהותתחזוקה תינתן באמצעות 

  .מפקח עבודה ראשי
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  תדירות ההדרכה

 בשיטות ,בחומרים, בציוד, בתהליך,  במבנה המתקןפתסלקראת כל שינוי או תו  - 

שיש בהם להשפיע על תנאי הבטיחות והגיהות ',  וכו,העבודה בתנאים סביבתיים

  .חובה למסור מידע לעובדים ולהדריך אותם בהתאם, התעסוקתית

  .הדרכה תינתן גם בהתאם לצורכי העובדים ולפחות פעם אחת בשנה  - 

  

  

  מעקב הדרכה

  : העבודה פנקס הדרכה ובו ירשמו ויתועדוחובה לנהל במקום

  .שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה  .1

  .מועדי מתן ההדרכה  .2

  .סוג ההדרכה  .3

  .נושא ההדרכה  .4

  .שם המדריך  .5

  .כשירותו ותפקידו של המדריך  .6

  

  

  לוי סיכונים בריאותייםימסירת מידע על ג

 חובה על מחזיק במקום ,אם באתר עבודה נתגלתה חשיפת יתר לגורם מזיק לבריאות

העבודה למסור בכתב ולפרסם את תוצאות הבדיקות הסביבתיות לעובדים המועסקים בו 

וכן הסבר בכתב בדבר הסיכונים שנתגלו , והעלולים להיות חשופים לגורמים המזיקים

  .בבדיקות ובדבר האמצעים שיש לנקוט להגנה מפניהם

  .ם לתקנותדיווח מתאים יש לשלוח לגורמים המתאימים בהתא
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  7פרק  

  בצוע עבודות באש גלויה

  כללי

 עבודה באש , לעיתים.העבודה באש גלויה הנה כורח המציאות ומתבצעת במקומות רבים

 ,כאשר במקומות רבים נוצרים סיכונים רבים,גלויה מהווה מקור לדליקות והתפוצצויות

  .או מוגנת למניעת התפתחות דליקה/מאחר והסביבה אינה ערוכה ו

או ריתוך באמצעות גז או , חיתוך, חימום:ה באש גלויה מוגדרת כפעולה הכוללת עבוד

: כגון(ופעולות אחרות הגורמות להיווצרות ניצוצות או מקורות של אש גלויה , חשמל

  ).חציבה, השחזה

  .פרק זה אינו מכסה עבודה באש גלויה בחלל מוקף

  .חובת קבלת היתר עבודה באש

  1976ז "התשל) ת נפטאחסנ( עסקים בתקנות רישוי 

  :ת וגדרה .א 

  ניצוץ חשמלי או מקור כלשהו בעל אנרגיה מספקת, גץ,  להבה- " אש גלויה" 

  ;לגרום להתלקחותם של גזים או נוזלים המאוחסנים במיתקן

  מחסן, תחנת תדלוק ציבורית, מ"חוות מכלי גפ,  חוות מכלים- " מיתקן"         

  ;י ומחסן סיטונימחסן פרט, תחנת תדלוק פנימית, מ"גפ

  

  . מניעת שריפות ואמצעי כיבוי אש.10תקנה  -   ב . ב

  לא תיעשה במיתקן עבודה באש גלויה אלא באישור מוקדם ובכתב  )א(  

  לכך מאת אדם האחראי להפעלת המיתקן ולאחר שננקטו אמצעי בטיחות

   .נאותים למניעת דליקה

  

   אמצעי הבטיחות הנדרשים-  הנחיות כלליות -  תמצית

עבודה באש גלויה מחייבת אישור מראש על ידי הגורם המוסמך - "היתר עבודה"בלת ק  - 

  .מטעם מנהל המפעל או הארגון

  ".הרשאות לביצוע עבודה" ראה פרק - היתר העבודה הוא טופס יעודי   - 

שלל אם לא יתקיימו אמצעי בטיחות נאותים במקום יינתן ואף ייהיתר העבודה לא   - 

 בדיקה לשלילת הימצאות אווירה נפיצה או בין השאר , ךוכל עוד לא תיער ,העבודה

  . באופן רציףובוצעי ותהבדיק,במהלכהו לפני תחילת העבודה בדיקות אלו יערכו. דליקה

  .תקיןוציוד העבודה יהיה במצב שמיש   - 

ולוודא , יש לבדוק באם באזור העבודה נמצאים ריכוזים של חומרים דליקים או בעירים  - 

  . מנעשיש במקום אמצעי
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אם נדרש פינויו החלקי או ב ו,יש לבדוק באם העבודה מתבצעת במחסן או בקרבתו  - 

  .המלא

  .הגורם המוסמך יוודא שאמצעי הבטיחות הנדרשים אכן קיימים  - 

  .היתר העבודה באש גלויה ינתן לפרק זמן מוגבל  - 

  .או מכונות וציוד באזור העבודה/יש לבחון את הצורך בעצירת תהליכים ו  - 

הקירות והתקרה בנויים מחומרים בלתי ,  יש לוודא שהרצפה- ני עבודה בתוך מבנה לפ  - 

 יש לחסום פתחים כדי למנוע ; יש לנקוט באמצעים מתאימים,במידה ולא, דליקים

  .מעבר גיצים בין חללים סמוכים

ולנקוט באמצעי מנע מתאימים , יש לשמור על מרחקי בטיחות מחומרים ואדים דליקים  - 

  .הצבת מחיצות,  רצפה בחול רטובכסוי: כגון

  .יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה  - 

  .שימוש באמצעי בטיחות אישייםיש לוודא   - 

 יש ,אשהכיבוי לו, אם העבודה באש גלויה מפעילה אמצעים אוטומטיים לגילוי אש ועשן  - 

  . לפעולה מיד עם סיום העבודהולהחזירם, להפסיק פעילותם

ולחבר אליהם , תקין יהיהאש באזור העבודה- מים בברזי כבוייש לוודא שלחץ ה  - 

  .זרנוקים ומזנק

  .חייב להיות מיומן בהפעלת ציוד כיבוי ובהתנהגות בעת דליקה" אש גלויה"העובד ב  - 

 אש יחיד - אם צופה. כאשר קיים חשש להתפתחות שריפה גדולה"  אש- צופה"יש להציב   - 

כדי להשיג כיסוי ,  אש-  יש להציב מספר צופי- אינו מסוגל להקיף את כל אזורי הסיכון 

  .מלא של כל אזורי הסיכון

כדי ,  שעה לאחר סיומה1/2יהיה במקום בעת בצוע העבודה וכן במשך "  האש- צופה"  - 

  .לוודא שלא מתפתחת אש

  .תפעולוואת  את ציוד כיבוי האש ,חייב להכיר את הסיכונים" צופה האש"  - 

  . כיבוי האש בטרם ביצוע העבודהיש לבדוק ולוודא תקינות ציוד  - 

ייבדק אתר העבודה כדי לוודא )  דקות אחרי סיומה30לפחות (לאחר סיום העבודה   - 

ולא נשארו סיכונים מגופים חמים או , שסביבת העבודה הושארה מאורגנת ומסודרת

  .' וכו,בוערים

  'ראה נספח ז" אישור עבודה באש גלויה" דוגמת טופס       
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  8פרק  

   לביצוע עבודהותאהרש

  כללי

ההרשאות ניתנות על . ביצוע עבודה הטומנת בחובה סיכונים חייב במערך הרשאות לביצוע

  .  לפני תחילת הביצוע,בכתב,ידי  הגורמים המוסמכים בחברה לגורם המבצע 

  

  :ההרשאה לביצוע מיושמת באמצעות

  היתר עבודה  .א

ע כל עבודה בלתי שגרתית שיש בה וכן לבצו, היתר זה נדרש לבצוע כל עבודה באש גלויה  

  'נספח ב,ראה טופס דוגמה . או למתקן/סיכון כל שהוא למבצע ו

  היתר ביצוע  .ב

  ' נספח ג,ראה טופס דוגמה. היתר זה משמש למתן אישור בכתב לביצוע עבודה כל שהיא  

  

  מיון סוגי ההיתרים

. ובתחנות ,במתקניה, והמבוצעות בחברה, מיון סוגי העבודות המחייבות  קבלת היתר בכתב

  : כדלהלן הואהסיווג

  . חייבות קבלת הרשאה בכתבןאינ  .1

  ."היתר עבודה" ללא ,בלבד" היתר ביצוע"חייבות קבלת   .2

  ".היתר ביצוע"- בנוסף ל, "היתר עבודה"חייבות קבלת   .3

  ".היתר ביצוע"ללא " היתר עבודה שנתי"מבוצעות על סמך   .4

ואשורם בכתב של כל , והכלים לביצוע העבודה, ודהצי, בטפסי ההיתר מותנים התנאים

  . הגורמים המוסמכים הנדרשים לאשר את הביצוע

  
  היתר ביצוע

  . להתחלה בטוחה של עבודה כל שהיאבכתבההיתר מיועד למתן אישור 

  

  .בלבד" היתר ביצוע"עבודות אופייניות המחייבות קבלת 

  .מוסמךלרבות ניתוק החשמל על ידי חשמלאי , תיקון משאבה  .1

  .החלפת אטמים, ברזים, מסננים, שסתומים, פירוק והרכבה של מגופים  .2

  .פרט למכשירים חשמליים, בדיקת מכשירי מדידה  .3

  .טיפול בשסתומי בקרה  .4

היתר  "בנוסף ל" היתר עבודה"ל מחייב קבלת "בתנאים חריגים גם ביצוען של עבודות כנ

  ."ביצוע
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  הוצאת היתר הביצוע

  :וסמך להוציא היתר ביצוע חייב לפני מתן ההיתר לוודאבעל התפקיד המ

 במלואם על ידי ונתקיימו, אם הוצא כזה, שתנאי הביצוע כפי שהותנו בהיתר העבודה  .א

  .וכי אין שינויים בתנאים הסביבתיים במקום העבודה עצמו, המבצע

  .רש היתר עבודהושהמקרה אינו ד  .ב

  .שמצוינים בטופס היתר הביצוע,ם כפי שהוא בעצמו מילא את כל התנאים הנדרשי  .ג

  

  היתר עבודה

וכן לבצוע כל עבודה בלתי שגרתית שיש בה ,היתר זה דרוש לבצוע כל עבודה באש גלויה 

  .או למתקן/סיכון כלשהו למבצע ו

  "היתר בצוע"בנוסף ל" היתר עבודה"עבודות אופייניות המחייבות קבלת 

  עבודה באש גלויה  .1

  עבודות חשמל  .2

  ודה בגובהעב  .3

  עבודה בעומק  .4

  כניסה למקום מוקף  .5

  .קיר מאצרה המקיפה מכל אחסון/פתיחת סוללת  .6

  (Gas Free)  "סילוק גזים"אישור ביצוע   .7

  .אישור סילוק חומרים דליקים  .8

  

  "היתר עבודה"הוצאת 

ימלא בעצמו את תנאי הביצוע בטופס ואת , בעל התפקיד המוסמך להוציא היתר עבודה

נדרשות הרשאות נוספות מאת בעלי ויציין אם , פה בה ההיתר יהיה בתוקףקומשך הת

  .תפקידים נוספים

  .יש לערוך סיור בשטח לפני הוצאת היתר העבודה

או ניתוק קווי חשמל וכדומה יש לקבל אישורו של איש /במקרה של עבודות חפירה ו  - 

  .חשמל מוסמך

  .ל סיכונים מיוחדיםבמקרה ש, ציוד מגן אישי - אחראי בטיחות /ממונה  - 

  .חקיקהלאו / בהתאם לצורך ו- אישור גורמי חוץ   - 

ידא כי כל האישורים ואך ורק לאחר שו, ל ההיתרעהממונה על הבטיחות יחתום אחרון   - 

  .והחתימות ניתנו כנדרש
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  תוקף היתר עבודה

  .תוקף היתר העבודה יהיה לפרק זמן מוגבל  - 

  .ום האחרון של החודש בו הוצאתוקף היתר עבודה יכול שיהיה עד הי  - 

לאחר קבלת , ובאחריותו של ממונה הבטיחות, הארכת תוקף היתר תהיה על המקור  - 

  .ל"שורם של כל הגורמים הניא

דיווח על הארכת תוקף ההיתר יש להעביר בכתב לכל הגורמים במערכת הקשורים   - 

  .לנושא

  

  .בצוע מיידי של עבודה ללא היתר עבודה

מחייבים ביצוע מיידי של עבודה מסוימת וכל עיכוב עלול ' וכוניפוק /ולבמקרה שתנאי התפע

רשאי העובד הבכיר ביותר לדרוש בצוע מיידי של העבודה , או המתקן/לסכן את העובדים ו

מקרה כזה יש להתייחס כאל ל". היתר ביצוע"בתנאי שימלא טופס  " היתר עבודה" ללא 

  .תקלה טכנית

  היתר עבודה שנתי

  .ניתן להוציא היתרי עבודה שנתיים, תי מסווגים וכן לסוגי עבודות שגרתיותלאזורים בל

  .תוקף ההיתר יהיה מהיום הראשון של השנה עד היום האחרון של השנה האזרחית

סוגי העבודה שלהם ניתן היתר שנתי הם עבודות שגרתיות המבוצעות בתדירות גבוהה 

או של , או נוזלים דליקים/ של גזים ושאינן גורמות לשחרור בלתי מבוקר, באתרים קבועים

  .חומרים אחרים שיש בהם סיכון כל שהוא

  

  הפסקת עבודה מטעמי בטיחות

 וכל עובד טכני בכיר חייב , תפקיד מוסמך- בעל, אחראי בטיחות/הממונה על הבטיחות

 או את , או של אדם אחר, מהווה סיכון לחייו של המבצעהלהפסיק עבודה שאופן ביצוע

  .ןשלמות המתק
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   9פרק 

   תמצית הנחיות–דלק /כלי אחסוןי מ- כניסה למקום מוקף 

  כללי

  .תחזוקהוניקוי :כגון ,כלי אחסון דלקים למטרות שונות יקיים צורך בכניסה למ

  .כלי דלק כרוכה בסיכוניםיכניסה למ

   " 1970 –ל "פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש" - ככלל יש לפעול כמפורט ב

  )ט"פב( , 100 עד 88סעיפים 

  .חברה/יש למסד את תהליך ביצוע העבודה באתר במסגרת נהלי הבטיחות של הארגון

  

  :הסיכונים העיקריים הם

  .התפוצצות, דליקה  - 

  .חוסר חמצן  - 

  .גזים או אבק, אדים,  נוזלים- חומרים רעילים   - 

  . פגיעה מכנית  - 

  .הלם חשמלי  - 

                          פגיעות ברכושימנעו ש,ת עבודה שיטתיתצורו ה פעולמחייב  פגעותילה ר הסיכוניםומזע         

  :      שיטת העבודה צריכה לכלול. ובאדם

  )היתר עבודה, היתר ביצוע(מתן הרשאות לביצוע העבודה   - 

  .רעילות, דליקות, חמצן, כל ובסביבתויבדיקת האווירה בתוך המ  - 

  .הדרכת עובדים ומסירת מידע  - 

  .וציוד מתאים, הכנת תוכנית פעולה בחרום  - 

  .הצטיידות בציוד מגן אישי  - 

  .צוות עובדים מיומן ופיקוח צמוד על ידי עובד מיומן ובעל ניסיון  - 

  

  תכנון העבודה

  :תכנון ביצוע העבודה חייב לכלול את הנושאים הבאים

  .כליוהמ, כליבדיקת אזור המ  - 

  .הדרכת צוות העובדים ומסירת מידע  - 

  .והגדרת סוגי ציוד מותרים בשלבי העבודה השונים, יקת ציוד העבודהבד  - 

  . אוירה דליקה ורעילה- כל י המתכל וסביבישוחת המ/בדיקת האווירה במאצרה  - 

  כליבדיקת העדר מקורות הצתה באזור וסביב המ  - 

  .כלידלק מתוך המ/פנוי שארית החומר  - 

  ).וחשמל,מכניות , צנרת(כל ממערכותיו יניתוק פיזי של המ  - 
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  . סילוק האדים המסוכנים- אוורור המיכל   - 

  .חמצן, רעילות,  דליקות- בדיקת האווירה בתוך המיכל   - 

  .תכנון סילוק ופינוי הבוצה  - 

  .הכנת תוכנית פעולה למצבי חרום  - 

  .קבלת היתרי ביצוע ועבודה  - 

  .בדיקת ציוד הבדיקה  - 

  .איתור מקורות הצתה  - 

  . לפני תחילת הביצוע ובמהלך העבודה-  הגדרת אזורים מסוכנים ושילוט  - 

  .אמצעי כיבוי אש וצוותים מיומנים, הכנת ציוד  - 

  

  

  ציוד חשמלי- ציוד תאורה

  . החשמל ותקנות בהתאם לחוק, וולט24 עד ,ציוד התאורה חייב להיות מוזן במתח נמוך  - 

 חייב להיות, או ציוד המופעל באמצעות מתח חשמלי/ ו,ציוד התאורה וציוד חשמלי  - 

  .מותאם לאזור הסכנה

  

  אוורור המיכל

  :ןהשיטות המקובלות לסילוק אדים דליקים מתוך המיכל ה

  .אוורור טבעי  - 

  .אוורור מכני  - 

  

  הערכת דרגות סיכון לכניסה למיכל

  :קיימים מספר מצבי כניסה או איסור כניסה פיזית למיכל

  .הכניסה אסורה - .א

  .מה תוך כדי שימוש בציוד נשי,הכניסה מותרת  - .ב

  .ללא שימוש בציוד נשימה, הכניסה מותרת  - .ג

  

  הכניסה אסורה.א

גם אז תוך כדי נקיטת אמצעי בטיחות ו, כל אסורה פרט למצבים יוצאי דופןיהכניסה למ

  : אין להתיר כניסה למיכל בו שורר אחד מהגורמים הבאים.יםימלימקס

  16%.- תכולת החמצן פחות מ  - 

  . או יותרLEL-  מ20%ריכוז האדים הדליקים הוא   - 

  . על פי חוקיםריכוז החומרים הרעילים הוא מעל לערכי הסף המותר  - 

  .המיכל במצב פיזי ירוד ומסוכן  - 
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  הכניסה מותרת תוך כדי  שימוש בציוד נשימה.ב

  .בכתבהכניסה למיכל מותרת רק לאחר קבלת היתר   - 

  .פנים שלמה מסכת דרך, להשתמש במערכת לאספקת אויר נשימה תחת לחץהעובד חייב   - 

  .LEL-  מה20%- ריכוז האדים הדליקים הוא פחות מ  - 

  . או יותר16%תכולת החמצן היא   - 

  .) עבור כל חומר וחומרTLV-TWA (,ריכוזם באוויר של חומרים רעילים עונה על דרישות החוק  - 

  . לתוכומאפשר כניסה בטוחה הפיזי של המיכל ומצב  - 

  

  כניסה מותרת ללא שימוש בציוד נשימה.ג

  .בכתבהכניסה למיכל מותרת רק לאחר קבלת היתר   - 

  .23.5% ולא יותר מאשר 19.5%תכולת החמצן לכל הפחות   - 

הריכוזים של החומרים הרעילים באוויר כולל פחמימנים עונים על דרישות החוק ואינם   - 

  . שנקבעו לגבי כל חומר וחומרTLV-TWAעולים על ערכי 

 והבדיקות הראו ,או שנוקה לשם סילוק עופרת, תכל לא הכיל בעבר בנזין עם עופריהמ  - 

  . מיליגרם במטר מעוקב של אוויר0.05שריכוז העופרת האורגנית באוויר הוא פחות מ

  .LEL-  מה10%- רמת האדים הדליקים היא פחות מ  - 

  .לתוכומאפשר כניסה בטוחה כל י הפיזי של המומצב  - 

  

  

  אזהרה/ הערה 

ריכוז הפחמימנים עודנו  , LEL-  מה10%- פחות מאפילו אם הדליקות היא , במקרים רבים

ביגוד מגן ב , חובה להשתמש בציוד נשימה, לכן;(TLV-TWA)מעל לגבול החשיפה המותרת 

  .ומשקפי מגן

  

  תחילת ניקוי המיכל מבחוץ

מותר להתחיל בסילוק , LEL-  מ50%- כל ירדה מתחת ליכאשר אווירת הדליקות במ  - 

  .שאריות המיכל/הבוצה

פלטות אדים בעת שאיבה יכתוצאה מה, בדיקת דליקות בתדירות גבוההיש לבדוק   - 

  .ערבול הבוצהו

  .יש לגשר חשמלית בין ציוד הזרמת המים לגוף המיכל  - 
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  ביגוד וציוד מגן אישי

  ביגוד מגן

הכפפות והמגפיים יהיו אטומים נגד מים , עמידים לבוצה, יש ללבוש בגדי גוף מלאים  - 

  .ובוצה

  .יש להחליף מדי יום ובכל מקרה שהם זוהמו, גרביים ולבוש תחתוןלרבות ,את הבגדים  - 

  

  הגנה על דרכי הנשימה

עם אספקת , ובאמצעות מסכת פנים שלמה, ציוד הנשימה צריך להיות בעל לחץ חיובי  - 

  .אין להשתמש במסכה עם מסנן. אוויר חיצונית

  .נייחים או ניידים, האוויר לנשימה יסופק מגלילי אויר דחוס  - 

   . אין לספק חמצן לצרכי נשימה במיכל:רהאזה

במידה ומסופקת מגלילים (מחוץ למיכל שתימצא מערכת אספקת האוויר לנשימה   - 

  .חייבת להיות תחת השגחה צמודה ורצופה של עובד הבקי בנושא) נייחים

  רתמות וחבלי הצלה

 שלמה גוף ברתמת וחובה לצייד אות, אם העובד נכנס למיכל דרך פתח אדם שבגג המיכל

  . החיבור חייבת להבטיח שליפה בתנוחה אנכית של העובדתצור. וחבל הצלה מחוברתקנית 

  
   צוות כוננות- כניסה לתוך המיכל 

  .מותנית בקבלת היתר בכתב, כניסה לתוך מיכל אחסון  - 

  כל עוד לא נמצא צוות חילוץ, אסור לחלוטין להיכנס למיכל גם לאחר קבלת היתר בכתב  - 

  .וננות מתמדת ומצויד  כראוימחוץ למיכל בכ  

  .אין להכניס למיכל האחסון עובד המרכיב עדשות מגע  - 

  רישום ודיווח

  ."היתר כניסה למקום מוקף"רשום הפרטים הנדרשים בטופס   - 

  .API-2015 של העריכת תוכנית בטיחות כנדרש בהנחי  - 

  .וודא רישום תכולת הגזים בטופס בדיקת תכולת הגזים באוויריש ל  - 

 נמצאת בחוץ אצל ,הנמצאים בתוך המיכל הנמצא בעבודה,וודא שרשימת העובדיםליש   - 

  .מנהל העבודה/מפקח

  ציוד בדיקת האווירה בתוך המיכל

  .  Class I, Group C, D Division 1 מדידה חייב להיות מותאם לאזור הסכנה/ציוד הבדיקה 

  .יש להקפיד על הוראות והנחיות היצרן

  
  'ד'  נספח מס- יתר כניסה למקום מוקף טופס דוגמה    ה:  ראה

  'ה'  נספח מס-           טופס דוגמה    בדיקת תכולת גזים באוויר 
  'ו'  נספח מס-           טופס דוגמה    רשימת ביקורת בטיחות טרם עבודה בחלל מוקף
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  10פרק  

  מתקני וציוד דלק–  בטיחות לביצוע עבודות בתחנות תדלוקדגשיתקציר   .א

  כללי  

בתחנות תדלוק ובציוד לדלקים יש לעבוד עם כלי עבודה המופעלים בלחץ אויר   .1  

  .מקדחות או פטישי אוויר: כגון, כתחליף לכלי עבודה חשמליים

 עם כלי עבודה המופעלים בלחץ ,במידה והעבודה בשטח התחנה אינה ניתנת לביצוע  .2  

 רק ,וזאת, יצה יש להשתמש בכלי עבודה חשמליים המותאמים לאווירה נפ,אוויר

  .' בהתאם לפרק ד,לאחר יצירת תנאים נאותים לעבודה

כלים וציוד לדלק עם כלי י מ,)3 סעיף ,'ראה פרק ג(אין לעבוד בקרבת משאבות   .3  

העשויים ליצור , )ידניים(או הפועלים בלחץ אוויר או אחרים ,עבודה חשמליים 

  .ולפזר ניצוצות או לגרום להתלקחות

או יחידות ניפוק לפני /ודה מכנית או חשמלית במשאבות דלק ואין לבצע כל עב  .4  

או בקרה פיזית ושלט אזהרה /ניתוק זרם החשמל בלוח החשמל והתקנת אבטחה ו

  . להלן,6 סעיף ,'ראה פרק ב, מפני הפעלה מקרית

אלא אם , מעל מיכלי הדלק/שוחות כניסה /אין לבצע עבודה כל שהיא בבריכות  .5  

 בתנאי הבטיחות לעבודה באווירה לא ,רושים לביצוע העבודהננקטו כל האמצעים הד

  .להלן'  בהתאם לפרק ד,נפיצה

כל עבודות החיווט והחיבורים במערכת החשמל יבוצעו אך ורק על ידי חשמלאי   .6  

 עם אישור בכתב ובעל תוקף מהרשות ,ל" או מסוג מתאים לעבודה הנ,מוסמך

  .המוסמכת

, ני תבוצע תוך שימוש בציוד הגנה אישי מתאיםכל עבודה בציוד חשמלי או מכ  .7  

 ;משקפי מגן בעת השחזה:   כגון,)ציוד מגן אישי(בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

  . ביגוד וסינור מתאים, משקפי או מסכת ריתוך:רתךועבור 

 למניעת יצירת והצטברות מטעני ,על העובד להופיע בבגדי עבודה עשויים מכותנה  .8  

  .ואנטי סטטיות,ת עם סוליות כנגד החלקהולי עבודה בטיחותיונע, חשמל סטטי

  וחבל הצלה,להיות מצויד וקשור עם רתמות צריך שוחה /על העובד הנכנס לבריכה  .9  

קצהו החופשי של חבל ) ידו( כאשר בהחזקתו להשגחה, עובד נוסף ניצב מבחוץ כאשר

  . 91בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה סעיף ; ההצלה

שוחת מיכל הדלק תבוצע רק מבחוץ / חציבת פתחים בקיר בריכת- בטונים חציבת .10  

 -  תוך התזה מתמדת של מים על גבי הבטון הנחצב ,במידת הצורך- וזאת, כלפי פנים

 זאת רק לאחר יצירת תנאי עבודה מתאימים בשוחה ואף,כל זאת כדי למנוע ניצוצות

  .וסביבתה
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חובה להפסיק כל ביצוע ,ידי מיכלית בזמן מילוי מיכלי הדלק בתחנה על : הערה.11  

  .עבודה בשטח עד גמר מילוי המיכלים

  .כדי למנוע פגיעה בעובד ובציבור, גדר מסביב את אזור העבודה יש ל.12  

  

ק את יהפסל יש,במידה וקיים ספק או קושי בביצוע עבודה בתנאי בטיחות נאותים.13  

  .בקש הנחיות מהממונהלהעבודה ו

  .ן להנחיות מאשר להסתכןעדיף להפסיק ולהמתי    

  

  כלי עבודה. 14  

  . אין להשתמש בכלי עבודה פגומים או בלתי תקניים-  םימכני. א    

  )ראה סיכוני חשמל (-  חשמליים. ב    

, תקינותם- אין לבצע כל עבודה עם כלי עבודה חשמליים שקיים חשש לאי. 1    

  . פגומים שהםאו

 יש לעבוד אך ורק ,)ע משולשתק( עם נקודת הארקה ,דה חשמלייםובכלי עב. 2    

  .עם שנאי מבדל

 חודשים 6-  אחת לתכל כלי עבודה חשמלי יובא לביקורת תקינות חשמלי. 3    

  . ויתועד,אצל חשמלאי מוסמך

גם יוצרים  ,תך בריליוםנ העשויים מהכגון אל,כלי עבודה בלתי נציצים : הערה    

  .הם ניצוצות המסוגלים לגרום להתלקחות

 או (Gas Free)חופשית מגז , ור אווירה מתאימה לעבודה בטוחה יש ליצ,אי לכך    

  .אינרטית

  

  

  עבודות חשמל בתחנות ובציוד דלק  .ב

על פי פקודת הבטיחות בעבודה ביצוע העבודות באזורים המסווגים יהיה : כללי  

 60079' וף לתקן ישראלי מסבהתאם ובכפ, חוק החשמל ותקנותיו  ,ותקנותיה

  .ראות כל דין מחייבות אחרותוכן על פי הו, 17חלק 

כאשר הציוד , אין לחבר זרם חשמל למשאבות דלק או ציוד דלק כל שהוא  .1  

בהתאם להנחיות , והאביזרים אינם סגורים חשמלית ומוגנים כנגד התפוצצות

  .ונהלי החברה, היצרן

  : כגון,אין לבצע בדיקות תחת מתח בכל ציוד חשמלי בתחנות תדלוק ובמתקני דלק  .2  

  .משאבות יונקות ויחידות ניפוק, משאבות טבולות    
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בתחנת תדלוק ובמתקני דלק לפני הפסקת המתח , אין לטפל ולפתוח ציוד חשמלי  .3  

או בקרה פיזית ותליית שלט אזהרה מפני הפעלה /בלוח החשמל והתקנת אבטחה ו

  .מקרית

כל עבודת בדיקת תקינות ציוד חשמלי במשאבות לסוגיהן או ביחידות הניפוק לדלק   .4  

  .תבוצע אך ורק מלוח החשמל

בכל מקרה לא (במידה וקיים צורך בביצוע בדיקות בציוד חשמלי במשאבות דלק   .   5

  .' בהתאם לפרק ד,יש ליצור אווירה לא נפיצה, בעזרת ציוד בדיקה) מתח תחת 

  :הצורות הבאותמטחה בלוח החשמל תעשה באחת התקנת אב  .6  

יש לנעול את , בתחנות ומתקנים בהן מותקן לוח חשמל עם דלת סגירה עם מנעול. א    

  .הדלת ולהחזיק במפתח עד סיום העבודה

יש , בתחנות ומתקנים בהם ניתן לתלות מנעול תליה על המפסק במצב מנותק. ב    

  . סיום העבודהלבצע זאת ולשמור את המפתח אצל העובד עד

יש לפרק את ראש המפסק מהלוח לאחר ניתוק , בתחנות בהן אין אפשרות לנעילה. ג    

  .זרם החשמל ולהחזירו רק לאחר גמר העבודה

לוח החשמל המזהיר מפני הפעלה בגלל עבודה / שלט אזהרה על מפסקיש לתלות. ד    

  .שמתבצעת

  

  עבודה מכנית בתחנות ובציוד דלק  .ג

  ).עבודה באש גלויה(עבודות ריתוך או חיתוך באש בשטח התחנה אין לבצע כל   .1  

עם ציוד העלול לגרום ,  בהם דלקה או שהי,אין לבצע עבודה על קווי דלק חיים  .2  

  .אבן המותקנת על מקדחת אוויר/חיתוך עם דיסק:  כגון,להתלקחות

  .תאימהיש לבצע רק לאחר יצירה אווירה מ, וכדומה ,כל עבודות חציבה או שבירה  .3  

 כנזכר ,)אש גלויה(צוע עבודות ריתוך או חיתוך באש יבמידה וקיים הכרח בב  .4  

  בסעיפים לעיל 

  .מבעל התפקיד המוסמך" היתר עבודה וביצוע", יש לקבל מראש ובכתב    

  

  )כניסה למקום מוקף (כלי דלקישוחות מ/ביצוע לפני כניסה לבריכותל דגשים  .ד

קטור הפועל 'גבעזרת א,  מלאכותי מאדי דלקיש לאוורר את השוחה באוורור  .1  

  ).בצורת צינור ונטיורי(באמצעות אוויר דחוס 

  .ולת החמצן בשוחותכ נפיצות משולב את ריכוז האדים ואת ת-יש לבדוק באמצעות מד  .2  

  .LEL- מ10-א פחות מיהאדים הפחמימניים היכנס לשוחה רק במידה ורמת ריכוז ניתן לה  .3  

  . ומעלה19.5%וחה רק עם תכולת החמצן הינה ניתן להיכנס לש  .4  

  .כל זמן שהעובד נמצא בשוחה אין להפסיק את אוורור השוחה  .5  
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ולת כאופן רציף את ריכוז האדים ותבלנטר /כל זמן שהעובד נמצא בשוחה יש לבדוק  .6  

  .צפצוף מהמכשיר יש לצאת מיידית וללא שהייה מהשוחה/בעת התרעה. החמצן

חייב להימצא עובד נוסף , מעל מיכל הדלקשעובד בתוך השוחה בזמן הימצאות ה  .7  

   ). 9 א כללי סעיף ,10ראה פרק (.בלבדאו הגשת ציוד וכלים / ו להשגחה, צמוד בחוץ

              

  

  stage Iמישוב אדים / השבתתחנות המצוידות במערכת  .ה

את המיכל לפני ביצוע כל עבודה על מיכל המחובר למערכת מישוב אדים יש לבודד   

  :כדלקמן

ולסגור עם פקק את הפתח בסעפת , לנתק את צינור האוורור מסעפת החזרת האדים  .1  

  .ההחזרה

מיכל המחובר עם סיפון למיכל סמוך יש לנתק את חיבור הסיפון ולסגור עם פקק ב  .2  

  .צדדיםהבשני 

  

  

  ציוד החשמלי המיועד לאזורים מסווגיםהתיקון   .ו

 חלק 60079' י המיועד לאזורים מסווגים יהיה לפי תקן ישראלי מס      תיקון הציוד החשמל

תיקון ושיפוץ ציוד המשמש :  ציוד חשמלי לשימוש באטמוספרות נפיצות של גזים-  19

  ).שאינן מכרות או תעשיות חומר נפץ(באטמוספרות נפיצות 
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  'נספח א

  ) *דוגמא  ( "היתר עבודה"בקשה לקבלת 

  

  :צועןסוג העבודות והסיבה לבי  .1

                              

                              

                              

  

  :מקום  .2

                              

                              

                              

  

  :סוג הציוד שישתמשו בו  .3

                              

                              

                              

  

  :שם האחראי לעבודה  .4

                              

  

  :התאריך שבו דרוש ההיתר  .5

                              

  

  :הערות  .6

                              

                              

                              

  

        : תאריך                    

        : מחלקה                : תאריך

  

  . בהתאם לנוהלי החברהלגורם המוסמך להוציא היתריוגש * 
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  'נספח ב

  

  )דוגמא  ( היתר עבודה
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  'גנספח 

  )דוגמא  ( ביצועהיתר 
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  ' דנ ס פ ח 

  )דוגמא ( היתר כניסה למקום מוקף

  

  מקום ביצוע העבודה  מספר ההיתר  תאריך

      

  מספר טלפון חירום  האחראי על העבודה  המבצע/הקבלן

      

  :תיאור קצר ומדויק של העבודה

  

  

  היתר זה לא מהווה אישור עבודה עם סיכוני אש

   מכשירבדיקת תכולת גזים באוויר מבוצעת עם

  :תאריך כיול אחרון  :סידורי' מס  :דגם  :יצרן

        

  

  תנאים כלליים

  לא/כן  עגלת חילוץ בכוננות. 7  לא/כן  ב"תוכנית בטיחות נכתבת ומצ. 1

  לא/כן  מפקח מחוץ למקום. 8  לא/כן  אספקת אוויר מאולץ נדרש. 2

  לא/כן  אש נדרש- ציוד כבוי. 9  לא/כן  נדרשת) פ"מנ(ערכת נשימה . 3

  לא/כן  רשימת נכנסים למקום. 10  לא/כן  ביגוד מגן מלא נדרש. 4

בדיקת תכולת גזים באוויר תבוצע . 11  לא/כן  חליפת מגן לא חדירה נדרשת. 5
  שעות...... כל

    לא/כן  חבל חילוץ נדרש/רתמה. 6

  

  תנאים מפורטים

  . ולצרפה להיתר זהAPI2015י הצורך בהתאם להנחיות המכון האמריקני "יש לערוך תוכנית בטיחות מפורטת עפ

  אישור האחראי על העבודה  אישור מחלקת ביצוע

  :חתימה  :שם  :חתימה  :שם
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  ' הנ ס פ ח 

  

  )דוגמא (  טופס בדיקת תכולת גזים באוויר                                                          

  'מס
  סידורי

גזים   שעה  תאריך
נפיצים 

LEL%   

תכולת 
 %חמצן 

תכולת 
ppm H2S

גז אחר 
 אם נמצא

שם 
  הבודק

חתימת 
  הבודק

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

  

  :מועדי רישום תוצאות בדיקת גזים הם

  .בתחילת כל יום עבודה. 1

  .למעט אם נדרש אחרת,  שעה או יותר1של אחרי כל הפסקת עבודה . 2

  .כל שלוש שעות במהלך העבודה. 3
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  '  ונ ס פ ח

  )דוגמא (   טרם עבודה בחלל מוקף -תיוג רשימת 

  לא  כן                        

      ט" בפב88בהתאם לסעיף ) סמן סוג( האם יש הכרח להיכנס לחלל המוקף) 1

  בדיקת אוויר

              היטבהאם המכשיר לבדיקת גזים מכויל ) 2

            בדקת את תקינות האווירה בתוך החלל המוקף) 3

              23.5%- ל19.5%האם ריכוז החמצן הו בין ) 4

  )תופסים את מיקומו, כלומר(נפיצים או דוחי חמצן , אדים רעילים/אלו גזים) 5
      מצויים באווירה של החלל המוקף

                    (H2S) מימן גופרי -  

                 )CO(חמן  חד תחמוצת הפ-  

                    (CH4) מתן -  

                 (CO2) דו תחמוצת הפחמן -  

              LEL/LFL - רמת אדים דליקים באוויר -  

                       אחר-  

  ניטור

  האם האווירה בחלל המוקף תיבדק במהלך ביצוע העבודה) 6

                     בדיקה רצופה-  

              )?כל כמה דקות( בדיקה תקופתית -  

  .לל המוקף עלול להשתנות במהירות תוך כדי ביצוע עבודהחהרכב האוויר ב: זכור
  אוורור

            האם החלל המוקף אוורור היטב לפני כניסת העובד) 7

              האם יימשך האוורור בזמן ביצוע העבודה) 8

  ,האם כניסת האוויר לחלל המוקף נמצאת במקום מרוחק ממנועים) 9

                זים רעילים    מאדים נפיצים ומג

  האם ננקטו בעקבות,  תקינות-במקרה שהבדיקה הראשונה של הרכב האוויר הראתה תוצאות לא) 10
  .זאת צעדים לאוורור והחלפת האוויר בתוך החלל המוקף ובוצעה בדיקה חוזרת של הרכב האוויר  
            האם תוצאות הבדיקה החוזרת היו תקינות  

  בידוד

         עים האפשריים לבידוד אזור העבודההאם ננקטו כל האמצ) 11

              האם הופסק זרם החשמל באזור העבודה) 12

        האם הופסקה כל פעילות של ציוד מכני וחשמלי באזור העבודה) 13
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  לא  כן                        

  'גז וכד, דלק, אוויר, האם הופסקה זרימת מים  .א)14
  האם נבדק, בצנרת לחץ העוברת באזור העבודה  
                   לחץ גבוה בצנרתהעדר  

  __________________ נותק מצנרת והתחברויות נוספות / האם המכל בודד.         ב

  :רשום פריטי ביגוד מגן וציוד בטיחות הדרושים  )15
                    כפפות, מגפי גומי  

  
  :רשום פריטי ציוד מגן הדרושים  )16

                    מכשיר קשר, פנס  
  

   הנשימההגנה
   מתאיםההאם נמצא ברשותך ציוד נשימ  )17

                    האם הציוד שמיש  

          )ט" פב91סעיף (  ל"האם יש צורך להשתמש בציוד הנ  )18

  האם פתחי הגישה לחלל המוקף מאפשרים כניסתו של עובד מצויד בציוד מגן נשימתי  )19
                !)בדוק בפועל, אם אינך בטוח(  
  ט" בפב90בהתאם לסעיף גודל פתחי הגישה   

  
  הכשרה

           האם אנשי הצוות מאומנים בשימוש בציוד נשימתי) 20

          מתי עברו רענון, האם הם עברו קורס עזרה ראשונה  )21

  והאם אתה יודע מהם הסימנים, האם הוכשרת לעבודה בחלל מוקף  )22
        שעליך לעקוב אחריהם, המוקדמים להיווצרות מצב מסוכן  

  
  הצלה

  אין יישמר הקשר בין אדם זה לבין. האם יהיה אדם זמין מחוץ לחלל המוקף ) 23
              זה לבין העובדים בתוך החלל המוקף  

  האם האדם בחוץ יהיה מסוגל לראות או לשמוע ישירות את העובד בתוך  )24
                    החלל המוקף  

            האם האדם בחוץ עבר הכשרה בנוהלי הצלה  )25

    יד של העובד הנמצא בחוץ-לשעת חירום מצוי בהישג והציוד הליםהאם תיק נ  )26
  ).92ט סעיף "בהתאם לפב(  

        האם עברת תרגיל הצלה מחלל מוקף והאם אתר יודע מה לעשות  )27

  ,אם אתה לא בטוח. למי להודיע ולאן לפנות, האם אתה יודע מה לעשות במקרה אירוע  )28
  דא שמספרי הטלפון לשעת חירום הרשומיםו. קרא שוב את דף הנהלים לשעת חירום  
          בצע בדיקת קשר אלחוטי. בפנקס מעודכנים ופעילים  

  
  אישור

  ?דווח על הכניסה לחלל מוקף המתוכננת ואישר אותה) מנהל המחלקה(האם האחראי   )29
          )למועד מסוים ובתנאים שיקבעו, חתום, התר בכתב(  
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  'נ ס פ ח   ז 

  :העבודה ולסיכונים האופייניים בכל ארגון לתנאי אםטופס זה יות

  )דוגמא (   אישור עבודה באש גלויה
  ש גלויה יש לוודא שקיימים כל אמצעי הבטיחות ואמצעי הכיבוי הנדרשיםלפני עבודה בא

  :רשימת תיוג לבדיקה
 אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 
 ציוד העבודה באש גלויה תקין 
 יםנוזל, כולל מוצקים, חומרים דליקים 
  . מטרים11- הורחקו מעבר ל, ואבק  
 דליקה/באזור אין אווירה נפיצה 
 הרצפה נקייה 
או כוסתה בחול /הורטבה ו" בעירה"רצפה  

 .ולקליטת גיצים,  באשביריעות עמידותאו 
חומרים בעירים אחרים פונו או כוסו  

 .ביריעות עמידות אש
בקירות ובתקרה , כל הפתחים ברצפה 

 .אשי יריעות עמידות "נחסמו ע
הורחקו חומרים בעירים הנמצאים מעבר  

 .למחיצות
עבודה על קירות או תקרות לא דליקים  

 .או כוסו עם יריעות עמידות אש
 יש - אם נחסמו יציאות עקב העבודה  

 .שילוט ליציאות חילופיות
 ציוד קרוב נוקה מחומרים דליקים 
מיכלים וצינורות שהכילו חומרים דליקים  

 .נשטפו ונוטרלו
 הוא נמצא במקום - צופה אש אם שולב  

וחצי , כולל הפסקות, לאורך כל המשמרת
 .שעה לפני ולאחר סיום העבודה

 ואמצעי לצופה האש יש ציוד כיבוי מתאים 
 .עלתםרגל בהפוות, אתראה על שריפה

ניטור אזור עבודה באש גלויה חצי שעה  
 .לאחר סיום העבודה

 .העובדים מיומנים והודרכו לעבודה 
 .יש ותקיןציוד העבודה שמ 
מערכות האוורור בבניין מוגנות כנגד  

 .יניקת גזים
 .קיים ציוד מגן אישי לעובדים 
קיים - אם העבודה מבוצעת במקום מוקף  

 .אישור עבודה מתאים גם לכך
י מערכת לגילוי אש "אזור העבודה מוגן ע 

 .ועשן פעילה
קיימת מערכת שאיבת עשן וכן אוורור  

 . פעילים- מתאים 
נעילה , ר של הדממהבוצע הליך מסוד 

  .אם נדרש, שילוט מערכות

  :העבודה באש גלויה מבוצעת על ידי
 עובדי החברה 
 קבלני משנה 
 אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 

             תאריך

           מספר משימה

             מיקום

          מועד ביצוע העבודה

          תנאים מיוחדים

/ עובדים המבצעים את העבודה/שם העובד

          צופי האש 

                

  

  

  

  

  

  :תנאים נוספים לביצוע העבודה והערות
              

                

          תאריך האישור

          ים/פרטי המאשר

            ות/חתימה
  

 !אישור זה בתוקף ליום אחד בלבד
  

  :אישור על סיום העבודה

             תאריך

            פרטי המאשר

            חתימה

  

, אני מאשר שבדקתי את תנאי ביצוע העבודה
, כללי הבטיחות והסיכונים הנלווים האחרים

ועל סמך עמידה בדרישות , כולל רשימת התיוג
. הבטיחות אישרתי ביצוע העבודה באש גלויה

 .הכל בכפוף לתנאים הרשומה בטופס
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 'חנספח 

  עבודה בתחנה פעילהדגשים ל

  עשה  ואל תעשה

  עשה

  

  .מפעיל התחנה/תכנן את תהליך העבודה עם מנהל  - 

  .את כל הציוד שיש לבצע עבודה עליו) ציוד לא פעיל( סמן עם תגים מיוחדים/התקן  - 

  .השתמש בציוד מגן אישי בהתאם לסוג העבודה  - 

  .גדר את איזור העבודה  - 

  .היה ערני ופקח על מקום העבודה שלך  - 

  . לפני תחילת העבודה(As built)שרטוטים כפי שבוצעו /עיין בתוכניות  - 

  .פנה מאתר העבודה את כל הציוד הלא חיוני העלול להוות מקור הצתה באזור העבודה  - 

  .השתמש אך ורק בכלי עבודה שאינם יוצרים ניצוצות באזורי סיכון  - 

  .היצבטות בעת ביצוע עבודות על ציוד כל שהוא/זהה נקודות היפגעות  - 

  .אש לפני תחילת העבודה- יוד כבוילמד מיקום מפסקי החרום וצ  - 

  .להידרנטים ולזרנוקים, אש- ודא גישה חופשית לציוד הכיבויו  - 

  .או שרשרת הנעה/הסר חגורות ו  - 

  .צוע עבודה עליהילפני ב, מתחת למנפקתשסגור את ברז ניתוק החרום   - 

ת  לפני ביצוע עבודה על צנר,)מניעת נזק (בדוק קיום מגלה נזילות אלקטרוני לצנרת  - 

  .הדלק

  .פתיחת קו צנרתשנשפך בעת דלק ה את קיבול או ספיגה/ בכלי איסוףתפוס  - 

  .נקה היטב שפיכת דלק  - 

  
   אל תעשה

  .או ללא גידור/אל תשאיר שוחות פתוחות ללא השגחה ו  - 

  .או בצורה שהם יכולים להינזק/או משאבות במקום ו/אל תשאיר דלתות של מנפקות ו  - 

  .מחוץ לאזור העבודה המגודראו ציוד /אל תניח כלים ו  - 

  .אזורי נסיעה ללא גידורם/אל תעבוד במשטחי  - 

  .אל תעשן ואל תתיר לעשן באזור העבודה  - 

  .או תדליק אש גלויה באזור העבודה/אל תשתמש  ו  - 

  .מפעיל התחנה/אל תתחיל בעבודה כל שהיא לפני יצירת קשר עם מנהל  - 

  

   PEI  (PETROLEUM EQUIPMENT INSTITUTE: ( מקור 
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 'טנספח 

  גידור אזור העבודהדגשים ל

  עשה  ואל תעשה

  

  עשה 

לפני תחילת ,  הנדרשים לעבודה הספציפית,אבחן סוג וכמות המחסומים ושלטי האזהרה  - 

  .צוע העבודהיב

 כדי שיראה ,צבע כתום בולט/בגוון) מ לפחות" ס15ברוחב של (השתמש במחסום   - 

  .בשעות הלילהלחסימה הרמטית של מקום העבודה , בבהירות

  .השתמש במחסומים עם מחזירי אור  - 

  .הוסף פנסים מהבהבים למחסום המשמש כהתקן הגנה  - 

  .הכשר גישה בטוחה לציבור בעת עבודה באתר  - 

  .כמחסום זמני) חונה(השתמש במידת הצורך בהעמדת כלי רכב   - 

תם עם וסמן או, השתמש באדמת מילוי ופסולת כאשר הם זמינים כגידור באתר העבודה  - 

  .דגלונים

  .השתמש במחסומים מספיק גבוהים  - 

השתמש במספר מספיק של מחסומים כדי לאבטח את אתר העבודה והבטיחות של   - 

  .אחרים

  .סימני האזהרה/השתמש בסרטים צהובים לאזהרה ותיחום השטח בין שלטי  - 

  .וודא שפנסי התאורה והאזהרה פועלים היטב  - 

  .ראיה בקלות/ם הניתנים לאבחנהצבעי אזהרה בהירי/השתמש בגווני  - 

  .תחום את האזור עם סרטי אזהרה  - 

  ".זהירות עובדים"או " האט"באזור עבודה פעיל הצב שלטי הוריה   - 

  .כל דלקיכאשר מגדרים חפירה של מ,"חומר דליק ","לא לעשן"הצב שלטי   - 

כאשר , סויי עץ או מתכתיבטח פתחים קטנים במדרכות או במיסעות עם כאכסה ו  - 

  .שאירים אותם חפורים בלילהמ

  - זכור שבעת בחירת סוג וכמות התקני הבטיחות יש להתחשב בבטיחות   - 

  .נהגים ורוכבי אופניים, הולכי רגל, העובדים  
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  אל תעשה  

  .אחראי לבטיחות באתר העבודה אדם שאינו מכיר את הפעילות באתרכאל תמנה   - 

  .שאינם עונים על הסטנדרטים הנדרשיםאו בהתקני בטיחות /אל תשתמש במחסומים ו  - 

  .אל תציב את המחסומים קרוב מדי למקום העבודה  - 

  .אל תחסום אזורים שלא לצורך  - 

  . שמישהו יוכל לעבור דרכם כךאל תשאיר מרווחים מספיק גדולים בין המחסומים  - 

  .תנועה יותר מאשר נדרשה  אתאל תעצור  - 

  . בולטת ונראיתהתקן אותו בצורה, דור נראהיאל תניח שהג  - 

  .אל תניח שידוע לאחרים שקיים סיכון  - 

  .תפנה גידור כאשר אין נוכחות עובדים באתר/אל תזיז  - 

  .בוב ביקורת אחרון לוודא קיום כל התקני הבטיחותיאל תעזוב את האתר לפני ביצוע ס  - 

קורות תקופתיות של כל התקני יאל תנטוש חפירות פתוחות לפרקי זמן ארוכים בלי ב  - 

  .טיחותהב

  .אל תסיר את הגידור לפני השלמת העבודה  - 

  .אל תשאיר את מחסומי והתקני הבטיחות מעבר לנדרש  - 

  

  

  

   PEI  (PETROLEUM EQUIPMENT INSTITUTE: ( מקור 
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 'ינספח 

  ברכה/בטיחות מסביב לשוחהדגשי 

  עשה  ואל תעשה

  

  עשה 

  .גדר את השטח סביב השוחה  - 

  .ן אזור מסוכ כאלהתייחס לאזור  - 

  .בדוק נוכחות חומרים מסוכנים  - 

  .בדוק רמת החמצן  - 

  .חשמל נותקו וסומנו לפני כניסה לאזור השוחה/ודא שמקורות האנרגיהו  - 

  .ודא שהכניסות פנויות ממכשולים  ו- 

  .הצמד שלטי אזהרה לשוחה  - 

ודא תיקון או ו ;ם שלמות לגביכלי העבודה והציוד, חוטי החשמל/בדוק את כל כבלי  - 

  .ותם משימושהוצא א

  .לפני כניסה לשוחה, מכשיר ניטור באמצעות ,בצע בדיקה לאי נוכחות גזים  - 

  .אוורר את השוחה עם מפוח או מערכת ליניקת גזים  - 

  .הוצא שאריות של כל נוזל מסוכן לפני כניסה  - 

  .צביטה בעת הוצאת או התקנת מכסה השוחה/היזהר מפני היתפסות  - 

  . במכשיר ניטור חמצן אישיאם נדרשת כניסה לשוחה השתמש  - 

  

  

  אל תעשה 

  .אל תיכנס או תעבוד בתוך שוחה בלי גידור מתאים  - 

  .אל תיכנס לשוחה באם קיימים בתוכה אדי חומרים מסוכנים  - 

  .אל תיצור מטעני חשמל סטטי  - 

  .אל תכניס גלילים עם גז דחוס לתוך השוחה  - 

  .ותאל תשתמש בכלי עבודה או בציוד חשמלי היוצרים ניצוצ  - 

 במרחק שהינו ,אל תשתמש במפוח ליניקה עם מנוע חשמלי שאינו מוגן נגד התפוצצות  - 

  .מהשוחה'  מ4.5- קטן מ

  

  

  PEI  (PETROLEUM EQUIPMENT INSTITUTE: ( מקור 
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 'יאנספח 

   מונים- כיול דגשים ב

  עשה  ואל תעשה

  עשה

  

  .ועערכות לביצינה לפני ההחעבודה עם מנהל הת/תכנן את מהלכי הכיול  - 

  .והשתמש בהכשרתך וניסיונך בנקיטת אמצעי זהירות, הערך את הסיכונים באזור הכיולים  - 

  .אש לפני התחלת העבודה עם דלק ודע כיצד להפעילם- הצב אמצעי כיבוי  - 

  .היה ערני להימצאות אדי הדלק ולתנאים העלולים להוות סכנה  - 

  .היה מודע להגדרת ושיוך אזורי הסיכון  - 

החניית רכב לחסימת , סרטים, מחסומים, סימון- קונוס:  כגון, גידורהשתמש באמצעי  - 

  .והגנה על הטכנאים, אזור העבודה

  .כפפותוכולל משקפי מגן , זוהר /לבש ביגוד בטיחותי ובולט  - 

  .היה ערני והשגח על סביבת מקום העבודה  - 

, דלקיםמשומשים עם שאריות ) סמרטוטים, נייר( משומשים וחומרי ספיגה מסנניםפנה   - 

  .לכלי קיבול מאושר

 לאפשר לאדי הדלק  כדיזאת;הנח אותם במקום בטוח, )דיספנסר(הסר את דלתות המנפקת  - 

  .אוורר אדים באופן מיידי אם צריך. דיספנסר להתפזר/שבמנפקת

  . מספיק גדול בהתאם לספיקה המקסימלית של המונה)מיכל הכיול(ודא שנפח המכיילתו  - 

ונמצאת במגע ישיר עם , ופקית ומאופסת על משטח התחנהודא שהמכיילת ניצבת או  - 

  .הבטון או האספלט

  .ודא שפיית המילוי של אקדח התדלוק נמצאת במגע הדוק עם המכיילתו  - 

ודא שהמשפך במגע עם צינור ו. השתמש במשפך ממתכת בעת החזרת הדלק למכל התחנה  - 

  .מיכלהמילוי 

  . כאשר מוחזר הדלק למכל התחנהודא שקיים מגע בין המכיילת והמשפך ממתכתו  - 

  .החזר למקומם ונעל את דלתות המנפקת לפני החזרת המנפקת לעבודה סדירה  - 
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   תעשה - אל 

  

  .באי התדלוקשאל תשפוך דלק לתוך השוחה שמתחת למנפקת   - 

  .אל תרשה לאנשים להסתובב ליד המנפקת או באזור העבודה בזמן הכיול  - 

  .ל מנת לכייל מוניםאל תשתמש במכיילת לא מאושרת ע  - 

  .אל תשאיר מנפקת ללא הדלתות לאחר סיום הכיול  - 

  .או מקור ליצירת ניצוצות, הדלקת אש, עישון - אל תרשה בסביבת אזור הכיול   - 

  .אל תניח כלי עבודה או ציוד מחוץ לאזור העבודה המגודר  - 

  .אל תעבוד מחוץ לאזור העבודה המסומן  - 

  .באי התדלוקשק לתוך השוחה שמתחת למנפקת הוצאת דל/אל תבצע בדיקת ניפוק  - 

  .ריקים מאוויר/אל תתחיל בכיול עד אשר כל הקווים והמונה מלאים בדלק וחופשיים  - 

כדי להעביר דלק מהמכיילת לתוך ) ריקן'ג, דלי: כגון(אל תשתמש בכלי קיבול מפלסטיק   - 

  .המכל

  . הדלק למכל התחנהאל תשתמש במשפכים מפלסטיק או בקונוס סימון כמשפכים בהחזרת  - 

  .אל תשאיר את מקום העבודה ללא גידור וללא נוכחות אדם  - 

  .אל תסיר את הגידור לפני השלמת העבודה  - 
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 'נספח יב

  סניקה- תחזוקת קווי צנרת דגשים ב 

  עשה ואל תעשה

  עשה

  .בטח את המגופיםהסגור ו  - 
  .המשאבות) חשמל( אזהרה על מפסקי הפעלת נתק ותלה שלט  - 

  . אזור העבודהת סביב את  גדר- 

  .שהושבתוסמן את כל המנפקות    - 
  .ת דלקהחזק בטווח השגה את כלי האיסוף למניעת שפיכה או ציוד ספיג  - 

  .ושטיפת העיניים, ראשונההעזרה הודא מיקום ציוד ו  - 

  .ודהמאזור העב אפשריים הרחק מעשנים או מקורות הצתה  - 
  .החזק ציוד כבוי אש בטווח השגה  - 

  .על מנת לוודא שאין לחץ בצנרת בנקודת העבודה, לסגירה ,בדוק את המגופים  - 

  .מתוך הנחה שקיים לחץ בצנרת, התקדם בזהירות בשלבי העבודה  - 
  .מנע הצטברות אדי דלק בנקודת השחרור  - 

  .פתח חיבורי צנרת באיטיות אפילו לאחר שחרור הלחץ  - 

  .בקרים/וסתיםוחיבורי האוויר מהמשאבה לפני הסרת אביזרים או נתק   - 
  . המתוכנן בזמן ההתקנה העבודהזהה בוודאות את התאמת הצינור למוצר וללחץ  - 

  .עגן ורתום את הצינור לפני הכנסתו לשימוש  - 

  .צינור עיליכל –תמוך בצורה נאותה   - 
  .צינור/התקן מגוף ניתוק בכל קצה של קו  - 

  .הצנרת הגמישה מתאימים לייעודםקטעי שבדוק   - 

  .בדוק את הקו לאחר ביצוע התיקונים  - 
  

  

   אל תעשה
  . שמישהו אחר ניתק את זרם החשמל ושיחרר לחצים על כךאל תסמוך  - 

  )בעיקר בעת בדיקות( את עצמך ואחרים לצנרת עם לחץ אויר  ללא צורךאל תחשוף  - 

  .)כגון לחץ ( ם למטרהאל תשתמש בחומרים שאינם מתאימים או שאינם מיועדי  - 
  .אל תבדוק בלחץ גבוה יותר מאשר לחץ הבדיקה המתאים  - 

  .תמיד שחרר לחץ בנקודת יציאה או בחיבור, אל תחתוך קו כדי לשחרר לחץ  - 

  .נזילות בקו בלי להתקין אחר במקומו- אל תסיר מגלה   - 
  .אל תפרק אביזר או ברז מקו הנמצא בלחץ  - 

  .ל ידי חיבור משאבה לא מתאימה לקוס לחץ יתר לקו צנרת עואל תדח  - 

  .אל תערבב אביזרים ללחץ גבוה או לחץ נמוך בעת התקנת או תיקון קו צנרת  - 
  .מעוגנת בעת התקנה/אל תשאיר צנרת לא רתומה   - 

   PEI  (PETROLEUM EQUIPMENT INSTITUTE: (  מקור 
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 'גינספח                                                         

  ים דיספנסר- תחזוקת מנפקות דגשים ב

  עשה  ואל תעשה

  עשה 

  .מפעיל התחנה לפני תחילת העבודה/תכנן את תהליך העבודה עם מנהל  - 

 באמצעות רכב ,נסי סימוןו השתמש בק,המנפקת לעבודה בטוחה/גדר את אתר העבודה  - 

  .אחר  או אמצעי בטיחות,השרות

  הסר את הדלתות משני צידי המנפקת/ליים פתחבעת עבודה על מערכות ואביזרים הידראו  - 

אוורר מאדים ל  ישבמידת הצורך. ר טוב של חלל המנפקת מאדי הדלקולאפשר אוורכדי   

  . העבודהאזוראת 

  .בעת עבודה על רכיבים הידראוליים) גזירה(סגור את ברז החרום   - 

  .תיקון רכיבים אלקטרוניים/ בעת טיפול,סטטי- כנגד חשמל אנטי,הארק   - 

  .פעל בהתאם להנחיות היצרן לתחזוקה ותיקון תקלות  - 

  .גזירה בסיום העבודה/החזר למצב פתוח את שסתום החרום/פתח  - 

  

  

  אל תעשה

  .מפעיל התחנה יודע מה אתה עושה בתחנה/אל תניח שמנהל  - 

  .אל תעשן בסביבת המנפקת  - 

  ם חשמלייםבזמן העבודה על רכיבי) לא מהודקים(אל תענוד תכשיטים ובגדים רופפים   - 

  .וחלקים נעים  

ומספקת גם , מופעלת מרחוק  דלקאל תעבוד על מנפקת כאשר המשאבה המספקת לה  - 

ניתוק בחרום סגור /גזירה/ברז החרום: עד שלא יתקיימו התנאים הבאים, מנפקות נוספות

  .או זרם החשמל מנותק לכל המערכת/ו

וצות אם עלולים להימצא אדי או אחרים היוצרים ניצ/אל תשתמש בכלי עבודה חשמליים ו  - 

  .דלק

  .בעת ניסיון הפעלה, או תנקז את המסנן לשוחה מתחת למנפקת/אל תשפוך דלק ו  - 

  ).סגירה (אחרי שינוי מצבו, גזירה בחרום יפעל כשורה/אל תניח כברור מאליו שברז הניתוק  - 

  .תקן את היחידה באופן סופי" תיקון זמני"אל תחזיר לפעילות מנפקת עם   - 
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 'ד ינספח

 תחזוקת משאבות טבולותדגשים ב

  עשה  ואל תעשה

  

  עשה

כדי להבטיח שלא ) הפעלת המשאבה מרחוק( (interlock) את מערכת השילוב נתק/הסר  - 

  .תתקיים הפעלה מקרית של המשאבה

מן ואבטח את המפסק מפני ס. מתח- ודא את הניתוק באמצעות מדו, נתק את זרם החשמל  - 

  .הפעלה מקרית

  .השתמש בשלטים בולטים כדי להזהיר מפני חידוש זרם החשמל בלוח הנתיכים  - 

  . תנועת כלי רכב בעת עבודה על משאבה טבולהלמנוע כדי, גדר את אזור העבודה  - 

  דלק/ בקצוות כדי למנוע חדירת נוזלים ואטומיםודא שכבלי וכניסות החשמל מחוזקו  - 

  .בים החשמלייםלרכי  

 בעת ,קבלים שניזוקו עלולים ליצור לחץ בתוך תא הקבל. הסר בזהירות את כסוי הקבל  - 

  .כסוי הוא עלול לעוף/פרוק ברגי המכסה

אפילו כאשר זרם ,  הוא אוצר בתוכו מטען חשמלי;טפל בקבל בזהירות ובצורה נאותה  - 

  .החשמל מנותק

  ק את מכלול המשאבה הטבולה כדימים יש לפרבבמידה ויש צורך במילוי המיכל   - 

  .למנוע קורוזיה  

  .בדוק המצאות אטמוספרה נפיצה בשוחה לפני הכניסה או תחילת העבודה  - 

  .בדוק את רמת החמצן בשוחה לפני כניסה אליה  - 

לפני פירוק אביזרים המיועדים , כל קווי צנרת  הדלק אינם נמצאים תחת לחץבאם בדוק   - 

במידה ולא הסתיימה העבודה לפני עזיבת . שסתום אל חוזר, מגלה נזילות: כגון,לטיפול 

  .,או עם פקקים/וודא שכל קווי הדלק סגורים ו,האתר

של המנפקות המוזנות מהמשאבה הטבולה ) אקדחי הניפוק ( נעל את הצינורות הגמישים   - 

  .ובדוק לנזילות" לא בשימוש"או סמן אותם עם שילוט /שבטיפול ו

  . עד שלא יוכח אחרת, זאת; מגלה הנזילות פעלתניח שיש נזילה כאשר  - 
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  אל תעשה 

נגיעה מקרית בחיבורי הקבל . אל תפרק קבל כאשר קיימת נוכחות של אדי דלק בשוחה  - 

  .קצר חשמלי שיצית את אדי הדלק/תגרום לקשת

  .ת המשאבה להרמ, חיבור כטבעתבאביזרי המשאבהאל תשתמש   - 

  .אל תתיר להשתמש במשאבה פגומה  - 

  .המשאבה עלולה להתחמם. אל תתיר לשאוב בספיקה יותר נמוכה מהמתוכננת  - 

  . אדמה לשוחה להיגרם התמוטטותהעלול, אל תחפור מתחת לריצוף סביב המשאבה  - 

  . לסוג הדלקמתאימהשאינה במשאבה שאיבה האל תשתמש במערכת   - 

  . מותקן מגלה נזילות מערכת ללאאל תשאיר  - 

  .נבדק שאין נזילות מהמשאבההעבודה לא הושלמה באם לא   - 

  .אל תנסה להוציא משאבה טבולה ללא עזרה  - 

  .אל תשאיר פתח גלוי ללא מכסה לאחר הוצאת המשאבה  - 

  .אל תתקין משאבה עם הארכה ללא בדיקה מראש שהאורך מותאם למיכל  - 

עישון , חשמל סטטי,  כלי עבודה חשמליים: כל שהואמגורםדאג שלא יהיה מקור הצתה   - 

  . ועודסיגריה

  .אל תיכנס למקום מוקף ללא אישור וללא נוהלי כניסה מסודרים  - 

  .כולל ציוד כיבוי אש,אל תעבוד ללא ציוד בטיחות   - 
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 'טו נספח  
 פות חשמליותית רצוטיחות בבדיקבדגשי 

  עשה  ואל תעשה

  עשה

מנע הוהעזר במיטב שיפוטך כדי לקבוע את אמצעי , ותהערך את הסיכונים באזור הבדיק  - 

  . בהםהבטיחותיים שיש לנקוט

  .אש לפני תחילת ביצוע כל עבודה הקשורה בדלק באתר- דע מיקום ושימוש בציוד כיבוי  - 

  .היה ערני להימצאות אדי דלק וסיכונים אחרים  - 

  .דע לשייך את מיקום ודירוג הסיכונים  - 

  .דור איזור העבודההשתמש באמצעי בטיחות לגי  - 

  .נטר את סביבת איזור העבודה שלך  - 

  .לפגמים ודליפותהתייחסות כולל ,בדוק את מכלול מערכת הצנרת עד לאקדח התדלוק   - 

  .פעל בהתאם להנחיות יצרן מכשיר המדידה לתפעול ותחזוקה בטוחה  - 

  .בדוק תקופתית את מכשיר המדידה ואביזריו  - 

  . ועם מהדקים מבודדים,לפחות'  מ1.0השתמש בחוטי מדידה באורך של   - 

  .השתמש בכלי עבודה במצב תקין  - 

 לפני בדיקת רציפות , עד יבוש מוחלט,נגב ונקה היטב את הצינור הגמיש וחיבוריו  - 

  .חשמלית

  מ לפחות" ס50במרחק של ו, מ לפחות מעל פני הקרקע" ס50החזק את האקדח בגובה של   - 

  .מהמנפקת בעת הבדיקה  

  

  תעשה- אל

ל תבצע בדיקה אם קיימות עדויות על דליפת דלק שארעה לאחרונה בסביבת אזור א  - 

  .הבדיקה

  .אל תבצע בדיקת רציפות באם מערכת הצנרת עד לאקדח התדלוק נוזלת  - 

  ,להימצא ליד המנפקת או הצנרת ואקדח התדלוק, אל תתיר לאנשים שאינם מורשים  - 

  .בזמן הבדיקה  

  . תנקז אותה מדלק לפני הבדיקהואל) ץתחת לח(אל תמלא את הצנרת בדלק   - 

לפני חיבור " ON/פעל"כפתור ההפעלה של מכשיר המדידה למצב /אל תעביר את מפסק  - 

  .התפס בנקודת הבדיקה

  .או באזור העבודה/אל תעשן סביב המנפקת ו  - 

  ".OFF/חדל" כפתור ההפעלה במכשיר הבדיקה למצב/אל תסיר את תפס הבדיקה לפני העברת מפסק  - 

  .התיחום של איזור העבודה לפני סיומה/סיר את אמצעי הגידוראל ת - 
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  'טזנספח 

לפני התקנה  ,צנרתובמכלים ב) באמצעות אויר דחוס(בדיקת לחץ  לםדגשי

  ואחרי התקנה

  עשה  ואל תעשה                                                     

  העש

  . היכן שניתן- בצע בדיקת לחץ הידרוסטטית   - 

כדי שניתן יהיה לסגור במהירות את הציוד בעת , צמוד לציוד הנבדקבמקם את מד הלחץ   - 

  .התעוררות בעיה כלשהיא

  .צנרתבמיכלים וב,  בבדיקות לחץ באמצעות אויר דחוס,פעל בהתאם להנחיות היצרן  - 

 צריך להיות מעט מעל לחץ ו המקסימלי שלטווחשה, )ואקום- לא במד(השתמש במד לחץ    - 

  . הלחץודא דיוק מדוו. הבדיקה המקסימלי

  .הרכב משקפי מגן כל זמן שנערכת בדיקת הלחץ במכלים ובצנרת  - 

  .ע לחץ יתרוהתקן שסתום בטחון לשחרור לחץ כדי למנ  - 

  .עקוב ברציפות אחר בדיקות הלחץ  - 

  .בניית לחץ האוויר תעשה באיטיות  - 

כדי , דחיסת לחץ האוויר/שעון הלחץ מדי פעם בעת מלוי/ עם האצבע על מדהקש בקלות  - 

  .לוודא שאינו נתקע

חיבורים , ודא שכל הפקקים והחיבורים מהודקים וסגורים כראוי לפני הכנסת הלחץ  - 

  .ופפים עלולים להינתק ולעוףר

  

 אל תעשה 
   שחרר באיטיות- אל תשחרר לחץ במהירות   - 

  השתמש בברז לשחרור; פקקים ממכל או קו צנרת הנמצאים בלחץאו /אל תפרק חיבורים ו  - 

  .לחץ אוויר  

כל או קו ימלגבי  , היצרןשנקבע בהוראות כפי ,אל תדחס מעבר למקסימום לחץ האוויר  - 

  .צנרת

הלחץ ,  העומד בלחץ אויר חשוףמיכלב. אל תשאיר מערכת תחת לחץ ללא נוכחות אדם  - 

  .כתוצאה מהתחממות, ממשיך לעלות

  .ל תזניח התקנת שלטי אזהרה על צנרת שהושארה בלחץ בעת התקנתהא  - 

  .כל ישירות ממדחסיאל תדחס אוויר למרווח בין דפנות המ  - 

  .כל בלחץילמ ולא כל וחיבוריו יאל תתקרב לפתחי מ  - 
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 'יזח נספ   

  הוצאת מיכל/פינוידגשים ב

  עשה  ואל תעשה

  

  עשה

  .הפינוי/ ההוצאה ההוצאההכן תכנון או קווים מנחים לביצוע  - 

 להוצאת 1604' מס– APIוהשתמש בהמלצות מעשיות של , ודא שכל העובדים מיומניםו  - 

  .מכלי דלק

  .קבל את כל ההרשאות הנדרשות  - 

  .ני תחילת החפירהקרקעיים לפ- אתר את כל קווי התשתית התת  - 

  . את המיכל מגזים או ליצור אווירה אינרטית(Gas Free)דע כיצד לטהר   - 

והשאר פתח בתוכו סגור את כל פתחי המיכל לאחר טיהורו או יצירת אווירה אינרטית   - 

  .' אינץ1/8אוורור של 

  .כייל את מכשירי המדידה לריכוז גזים וחמצן לפני בצוע בדיקת המיכל  - 

  ).MSDSדפי ( סיכוניו ומה הם, במיכל ובצנרת קיים היה/חומר נשארלמד איזה   - 

  .גדר את מקום העבודה ואת החפירה  - 

  . וודא את קיום ההנחיה;הצב שלטי איסור עישון באתר  - 

  .כולל חשמל וחשמל סטטי, מנע היווצרות של מקורות הצתה כל שהם  - 

  .הכר את משולש האש וכיצד לשלוט בו  - 

  .המהלך ואחרי הוצאת המיכלצלם תמונות לפני   - 

  .ניטרולו/נקז את כל הצנרת המחוברת למיכל לפני אוורורו  - 

  .הוצא את תוכן המיכל  - 

  . במיכל אוירה אינרטיתהבדוק את רמת החמצן במיכל לפני הוצאתו במידה ובוצע  - 

  במידה ובוצע בו טיהור מגזים , בצע בדיקת רמת הגזים הדליקים במיכל לפני הוצאתו  - 

  (Gas Free).  

  .בדוק ברציפות את רמת הגזים הנפיצים במיכל או בחפירה/נטר  - 

  .ציוד ואביזרי ההרמה מסוגלים להרים את המיכלהבדוק באם   - 

  .להוצאתומכונות המשמשות /מפגיעה פיזית במיכל או בצנרת עם הציודהימנע   - 

  ).יתדות( מעצורים באמצעות ,יצב את המיכל מיד לאחר הוצאתו  - 

  .יות אם נתקלת בזיהום קרקעדווח לרשו  - 
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  ).פינויו(שלט את המיכל לפני העברתו   - 

  .פנה את המיכל מהר ככל שניתן לאחר הוצאתו  - 

  .מטען שכל החומרים פונו מהאתרה שטר באמצעות ,ודאו  - 

  תעשה- אל

  .אל תעבוד ללא ציוד מגן אישי מתאים  - 

  .אל תחשוף את עצמך לאדים מזיקים  - 

  .(Gas Free) טהר אותו מגזים ;טי אם מתוכנן להיכנס אליואל תביא מיכל למצב אינר  - 

  .(Gas Free)אל תרתך או תחתוך מיכל ללא וידוא שהמיכל אינרטי או מטוהר מאדים   - 

  . מסוכנתחפירהלללא צורך אל תיכנס   - 

  .ניםמאל תתיר שהייה באתר של אנשים לא מיו  - 

  . באתרסקרנים של נוכחותאל תתיר   - 

  .ו גז לתוך המיכל ללא גישור והארקה מתאימיםאל תזרים אוויר א  - 

  . ניתן לשימוש חוזר יהיה לא שהמיכל למצבואל תגרום, אל תשנע את המיכל ללא סימון  - 

  .אל תנתק קווי צנרת לפני ניקוזם  - 

ודא זאת על ידי בדיקה באמצעות וו ; שהמיכל טוהר מגזים או שהינו אינרטיחאל תני  - 

  .מכשור

  .שכל החיבורים הוסרואל תרים מיכל לפני   - 

  . כדי לאתר נזילותתואל תדחס מיכל אחרי הוצא  - 

  .או להביאו למצב אינרטי, אל תשנע מיכל ללא טיהור מגזים  - 

  .אל תוציא מיכל לפני בדיקת האווירה בתוכו  - 

  .אל תשנע מיכל לפני שילוטו  - 

  .(Gas Free)אל תניח שאם המיכל מסומן שהינו חופשי מגזים הוא אכן חופשי מגזים   - 

  .או גידור מתאים, ללא השגחה, או שאריות דלקים/אל תשאיר מיכל עם גזים ו  - 
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